Pessar rannsdknanidurstodur eru
sampykktar med rafreenni undirskrift:

** Ekki faggildar nidurstodur

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.

Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa
samband vid rannséknastofuna.
Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.
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Synatdkudagsetning: 29/07/2019
Mottekid: 30/07/2019
Rannsakad: 30/07/2019

Tegund synis Badvatn / Ur heitum potti

Synatdkustadur Arneshreppi, Arneshreppi

Audkenni 6/Krossneslaug Pottur

Tilefni synatdku Reglubundié eftirlit

Adrar upplysingar Hitastig vid mottdku: 8°C

Skyringar

Orverurannséknir Meligildi Heimild

Gerlafjéldi vid 37°C i 100 ml siun (OVA6) 4 SMy 23 ed.2017, 9215 D
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